
水質検査結果一覧表（2025年度）
施設名称： 常陸太田市　瑞竜浄水場系統

施設種別： 上水道 水道事業体名称： 常陸太田市水道事業 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/12

採水場所

茨城県常陸
太田市2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

常陸太田市
西三町2139
鯨ヶ丘ふれ
あい広場

残留塩素 0.5 0.5

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.0003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ 0.00005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ 0.004未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ 1.3 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ 0.08 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.05未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.0027 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0015 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0062 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0016 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0004 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ 8 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 5.9

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ 55 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 114 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ 0.0005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.4 0.4

ｐＨ値 7.4 7.3

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 0.5未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ 〇



施設名称： 常陸太田市　内田浄水場系統

施設種別： 上水道 水道事業体名称： 常陸太田市水道事業 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/12

採水場所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

常陸太田市
大里町3626-
3　金砂郷駐

在所

残留塩素 0.4 0.4

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.0003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ 0.00005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ 0.004未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ 1.1 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ 0.08 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.09 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.0097 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0017 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.015 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.007 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0036 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0002 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ 8.7 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 8.3 8.6

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ 49 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 112 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001 0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ 0.0005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.6 0.8

ｐＨ値 7.6 7.3

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 0.5未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ 〇



施設名称： 常陸太田市　久米浄水場系統

施設種別： 上水道 水道事業体名称： 常陸太田市水道事業（金砂郷） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/12

採水場所

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

常陸太田市
芦間町2-1-
36　芦間ふ
るさとセン

ター

残留塩素 0.4 0.5

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.0003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ 0.00005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ 0.004未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ 1 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ 0.08 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.08 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.012 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0014 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.017 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.006 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0036 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ 9.1 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 15.8 10.7

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ 45 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 109 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ 0.0005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.9 0.9

ｐＨ値 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 1

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ 〇



施設名称： 常陸太田市　新地浄水場系統

施設種別： 上水道 水道事業体名称： 常陸太田市水道事業（金砂郷） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/12

採水場所

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

常陸太田市
宮の郷町
473-25　宮
の郷配水場

残留塩素 0.4 0.5

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.0003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ 0.00005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ 0.004未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ 0.8 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ 0.06 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.06 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.02 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.013 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0003 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.024 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.018 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0035 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ 8.6 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 12.6 12.8

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ 43 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 105 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000002 0.000002

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ 0.0005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.6 0.9

ｐＨ値 7.5 7.2

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 0.5未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ ○



施設名称： 常陸太田市　大野浄水場系統

施設種別： 上水道 水道事業体名称： 常陸太田市水道事業（金砂郷） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/12 2024/6/12 2024/7/13 2024/8/9 2024/9/13 2024/10/11 2024/11/14 2024/12/11 2024/1/9 2024/2/13 2024/3/11

採水場所
常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員町
2181　豊田
石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員町
2181　豊田
石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

常陸太田市
中利員町
2181　豊田
石油店

常陸太田市
中利員2181
豊田石油店

残留塩素 0.6 0.5

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.0003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ 0.00005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ 0.004未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ 0.8 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ 0.06 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.06 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.03 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.01 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0003 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.034 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.014 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0033 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.05 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ 0.01 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ 0.01未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ 7.5 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 9.4 10.2

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ 29 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 99 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ 0.0005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.9 1.5

ｐＨ値 7.2 7.1

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.8 0.6

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ ○



施設名称： 常陸太田市　水府地区　南部簡易水道（和田系統）

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（水府） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/14

採水場所

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

常陸太田市
松平町1164-
1　松平運動

公園

残留塩素 0.3 0.3

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ 0.05未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.25 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.022 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.005 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.024 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.021 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0022 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 6.9 13.9

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 93 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.00000未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00000未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.5 1.5

ｐＨ値 6.5 6.7

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.7 0.8

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 〇 〇



施設名称： 常陸太田市　水府地区　南部簡易水道（南部浄水場系統）

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（水府） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/14

採水場所

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

常陸太田市
国安町662-1
国安農村集
落センター

残留塩素 0.3 0.6

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.22 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.023 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.01 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0001 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.025 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.028 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0023 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ 0.02未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 11.5

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 91 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.9 1.9

ｐＨ値 67.0 7.0

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.8 1

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 〇 〇



施設名称： 常陸太田市　水府地区　北部簡易水道

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（水府） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/26 2025/5/14

採水場所

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

常陸太田市
下高倉1186
下高倉地区

畑中

残留塩素 0.3 0.3

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

0.001未満 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 0.05未満 0.05未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 0.2 0.25 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 0.002未満 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.022 0.022 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.005 0.005 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.0001 0.0001 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 0.001未満 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.024 0.024 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.021 0.021 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.0022 0.0022 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.0001未満 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.008未満 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 13.0 13.9

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ 93 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 0.005未満 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

1.8 1.5

ｐＨ値 7.0 6.7

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.6 0.1未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ 〇



施設名称： 常陸太田市　里美地区　南部地区簡易水道

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（里美） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/24 2025/5/8

採水場所
常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

常陸太田市
大中町1653
里美支所

残留塩素 0.2 0.2

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.06 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.0052 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0005 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0074 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.004 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0017 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 7.8 7.8

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

0.3未満 0.4

ｐＨ値 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5 0.5未満

濁度 0.1 0.1未満

総合判定 〇 〇



施設名称： 常陸太田市　里美地区　中部地区簡易水道

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（里美） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/24 2025/5/8

採水場所
常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

常陸太田市
大中町276-6
ぬく森の湯

残留塩素 0.3 0.4

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.55 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.029 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.007 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0006 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.034 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.021 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0046 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 11.5 13.5

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001 0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

0.3 0.5

ｐＨ値 7.1 6.9

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 0.5未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ ○



施設名称： 常陸太田市　里美地区　北部地区簡易水道

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（里美） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/24 2025/5/8

採水場所

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

常陸太田市
小中町1414-
5　生田倶楽

部

残留塩素 0.3 0.3

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.33 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.0091 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0002 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.011 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.007 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0019 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 9.9 10.6

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000003 0.000004

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

0.5 0.6

ｐＨ値 7.2 7.1

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 0.5未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ ○



施設名称： 常陸太田市　里美地区　里川地区簡易水道

施設種別： 公営簡易水道 水道事業体名称： 常陸太田市（里美） 給水栓水

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

依頼年月日 2025/4/24 2025/5/8

採水場所
常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

常陸太田市
里川177-1
里川公民館

残留塩素 0.1 0.2

一般細菌 0 0

大腸菌 陰性 陰性

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

水銀及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

セレン及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ヒ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

六価クロム化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜硝酸態窒素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ
及び塩化ｼｱﾝ

－－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フッ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ホウ素及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

四塩化炭素 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄ
ﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩素酸 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.002未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ －－－ 0.0094 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.003未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0006 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

臭素酸 －－－ 0.001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.013 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 －－－ 0.008 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ －－－ 0.0029 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ －－－ 0.0001未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－－ 0.008未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

亜鉛及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

鉄及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

銅及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

塩化物イオン 5.6 6.5

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

蒸発残留物 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

陰ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

ジェオスミン 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001未満 0.000001未満

非ｲｵﾝ界面活性剤 －－－ 0.005未満 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

フェノール類 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

有機物
(TOCの量)

0.3 0.3

ｐＨ値 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 0.5未満 0.5未満

濁度 0.1未満 0.1未満

総合判定 ○ ○


